
Quadro comando elettronico
Electronic control panel
Tableau de commande électronique
Electronische Steuerungstafel
Cuadro mando electrónico
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1 Interruttore generale • Main switch • Interrupteur général • Hauptschalter • Interruptor general

2 Interruttore luce cella • Cold room light switch • Interrupteur lumiere chambre froide • Schalter Zellenbeleuchtung • 
Interruptor luz cámara

3 Display per la visualizzazione dei valori parametri,codici guasti e temperatura • Display for parameters, failure codes, 
and temperatures • Display pour l’affichage des valeurs des paramètres, des codes des pannes et de la température 
• Display zur Darstellung der Parameterwerte, Fehlerkodes und Temperaturen • Pantalla para la visualización de los 
valores de los parámetros, códigos de los daños y temperatura

4 Tasto DOWN decrementa il valore dei parametri • Button DOWN to decrease the parameter value • Bouton DOWN 
fait decroisser le valeur des parametres - Taste DOWN setzt den Parameterwert herunter • Pulsador DOWN baja el 
valor de los parametros

5 Tasto UP incrementa il valore dei parametri • Button UP to increase the parameter value • Bouton UP fait augmenter 
le valeur des parametres • Taste UP setzt den Parameterwert herauf • Pulsador UP levanta el valor de los parámetros  

6 Tasto SET consente l’impostazione dei valori di programmazione • Button SET fixes the adjustment of the parameter 
values • Bouton SET permit de etablir les valeurs des parametres • Taste SET bestätigt den Parameterwert • 
Pulsador SET permite de impostar los valores de los parámetros

7 Tasto FNC reset allarmi e uscita parametri • Button FNC alarm reset and exit for parameret section • Bouton FNC 
reset allarms et sortie des parametres • Taste FNC Reset Alarm und Exit Parameter • Pulsador FNC reset alarmas y 
salida desde los parámetros

8 Segnala lo stato di allarme • Signals an alarm condition • Signale un état d’allarme • Weist auf den Alarmzustand hin 
• Señala la alarma sonora

9 Segnala la visualizzazione e l’accensione delle ventole nella cella • Signals when evaporator fan is operating • 
Segnale le dégivrage en cours • Weist auf den Betrieb der Ventilatoren hin • Señala la visualización y el encendido 
de los ventiladores en la cámara

10 Segnala quando lo sbrinamento è in corso • Signals when defrost is operating • Signale le dégivrage en cours • 
Weist auf momentanes Abtauen hin • Señala cuando el compresor está en curso

11 Segnala quando il compressore è in funzione • Signals when the compressor is operating • Signale le 
fonctionnement du compresseur • Weist auf den Kompressorbetrieb hin • Sennala cuando el compresor está en 
funcionamiento

12 ON per programmazione livello 2 • ON for programming level 2 • ON  pour programmation del paramèters niveau 2 • 
ON für Programmierung Parameter Ebene 2 • ON durante programación parámetros nivel 2
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